
3#2(15 KV) - N#4 - 2Ø 110mm

ACOMETIDA
EMPRESA ELECTRICA

200 KVA- 3Ø

220v/127v.
13.8  KV.

 TIPO PAD MOUNTED

CAJA FUSIBLE 15 KV.6A

2(3#350mcm -N#4/0) -T#3/0 AWG Cu THHN-2Ø4" R.M.

PARARRAYO 10 KV.

5/8"x 8'
VARILLA DE TIERRA

320/630A-3P

TDG

TRANSFORMADOR 

3#2 AWG Cu-15 KV
1#4 AWG Cu-THHN
2Ø110mm

REGULABLE
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350 A-3P

125 KVA 3F

Cu 5/8*8"
Varilla de

220v./127v.

G

GEN 1

VIENE SEÑAL DEL TTA-250

N

E2(3#4/0-N#3/0)-T#2/0 AWG Cu THHN.

2Ø 90mm

PD-F
2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

5/8"x 8'
VARILLA DE TIERRA

TDE-1

PD-R

PD-E

TCL-1
40A-2P

2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

2#8-N#10-T#10- 40mm

TTA-2
40A-2P 2#8-N#10- 40mm

PD-A
2#4-N#6-T#8- 50mm70A-2P

5/8"x 8'
VARILLA DE TIERRA

TDE

PD-B

PD-C

2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

PD-D

PD-H

2#6-N#8-T#10- 50mm50A-2P

TCBA

TDB-JOCKET

(BOMBA DE AGUA AAPP)
50A-3P 3#6-N#10-T#10- 50mm

30A-3P 3#10-T#12- 1"

250A-3P TD-BOMBA S.C.I
80HP-3F

3#250mcm-T#2 - 1Ø 90 mm.

125A-3P 125A-3P
3#1/0 -1#2-T#6 AWG Cu THHN

1Ø 90 mm.

2#12-T#14- 3/4"20A-2P

5/8"x 8'
VARILLA DE TIERRA

TDG-2

125A-3P UE-SALON 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-SALON 2 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-SALON 3 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-SALON 4 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-FOYER 1 36 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-FOYER 1 36 MBTU

PD-G
3#2-N#4-T#6- 63mm100A-3P

5/8"x 8'
VARILLA DE TIERRA

TDG-1

125A-3P

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB3 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB3 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB3 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-AMB 1 48 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB3 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB3 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB3 1 60 MBTU

2#8-T#10- 3/4"40A-2P
UC-AMB 1 48 MBTU

2#10-T#12- 3/4"30A-2P
UC-CAM 1 24 MBTU

2#10-T#12- 3/4"30A-2P
UC-SAL 1 24 MBTU

2#10-T#12- 3/4"30A-2P
UC-REC 1 24 MBTU

2#10-T#12- 3/4"30A-2P
UC-OF 1 24 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB1 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB2 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB3 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PB4 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PA1 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PA2 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PA3 1 60 MBTU

2#12-T#14- 3/4"20A-2P
UE-PA4 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB1 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB2 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB3 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PB4 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PA1 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PA2 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PA3 1 60 MBTU

2#6-T#10- 1"50A-2P
UC-PA4 1 60 MBTU

3#2/0-T#6- 50MM150A-3P
UC-AUD 260 MBTU

400A-3P

125A-3P
3#1/0 -1#2-T#6 AWG Cu THHN

1Ø 90 mm.

3#1/0 -1#2-T#6 AWG Cu THHN
1Ø 90 mm.

125A-3P

2#4-N#6-T#8- 50mm70A-2P

2(3#4/0-N#3/0)-T#2/0 AWG Cu THHN.

2Ø 90mm

S/E
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